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Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 23-01956

Auftraggeber: TBS Strom AG, Wasserwerk - SUH1 / 30241

Probenahmegrund, periodische Eigenkontrolle, 2. Quartal

Untersuchungsantrag:

Untersuchungs- Sensorik, physikalisch-chemische Parameter, Mineralisation,

schwerpunkte: Elementanalyse, fluchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (FHKW),
Nitrat, Pflanzenschutzmittelriickstédnde, Mikrobiologie

Probeneingang: 19.04.2023 »

Untersuchungs- 19.04.2023 - 25.05.2023

zeitraum:

Befunde

Folgende Proben wiesen eine ungentigende Qualitat auf:

+ 23-01956-002 (QPW Obertel, Zufluss HD (Brunnstuben 6+7), vor UV-Anlage, Probenhahn)
Ungeniigend beziglich: Bodensatz.

* 23-01956-004 (QPW Obertel, Zufluss ND (interne Brunnstube), vor UV-Anlage, Probenhahn)
Ungentigend bezliglich: Bodensatz.
Die weiteren Proben erfullen die gesetzlichen Anforderungen.

Bei folgenden Proben liegt der Nitratgehalt iber dem Qualitatsziel:
+ 23-01956-001 (GPW Distelmatten, Druckleitung, Probenhahn)
* 23-01956-013 (Netzstelle: Brugglifeld/Aarauerfeld (Bachstrasse 91), Brunnen)

'Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorg'esehene Verwendung.

Massnahmen

In den sensorisch untersuchten Proben des QPW Obertel (23-01956-002 und 23-01956-004; beide
vor UV-Behandlung) waren vereinzelte grau-gelbliche flockige Partikel feststellbar. Wir vermuten,
dass sie von Ablagerungen in der Fassungsleitung herrihren.

Bei erneutem Auftreten von Schwebstoffen, die eine erhéhte Triibung des Trinkwassers oder einen
Bodensatz verursachen kénnten, missten die Ursachen des Partikel-Eintrags abgeklart werden.
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Freundliche Griisse

/v ,Z/gf'l:‘c', £l

Irina Ntesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Beilage
* Rechnung

Kopie

» per E-Mail: (pdf-Datei) timo.schlatter@tbsuhr.ch, Herr Timo Schlatter, TBS Strom AG, Wasserwerk,
5034 Suhr
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am:
Probenahme durch:

Letzte starkere
Regenfalle:

Niederschlags-
menge [mm]:

Niederschlagsmessort:

19.04.2023
Christoph Koch
vor 3 bis 7 Tagen

11

Suhr

Untersuchte Proben

Proben-Nr.
23-01956-001
23-01956-002

23-01956-003

23-01956-004

23-01956-005

23-01956-006
23-01956-007

23-01956-008

23-01956-009

23-01956-010

23-01956-011
23-01956-012

23-01956-013
23-01956-014
23-01956-015
23-01956-016
23-01956-017
23-01956-018

Vor Ort gemessene

Probenbeschreibung
GPW Distelmatten, Druckleitung, Probenhahn

QPW Obertel, Zufluss HD (Brunnstuben 6+7), vor UV-Anlage,
Probenhahn

QPW Obertel, Zufluss HD (Brunnstuben 6+7), nach UV-Anlage,
Probenhahn :

QPW Obertel, Zufluss ND (interne Brunnstube), vor UV-Anlage,
Probenhahn

QPW Obertel, Zufluss ND (interne Brunnstu.be), nach
UV-Anlage, Probenhahn

QPW Obertel, Druckleitung, Lavabohéhn

QPW Buchserberg, Zufluss HD (Brunnstuben 3+4), vor
UV-Anlage, Probenhahn

QPW Buchserberg, Zufluss HD (Brunnstuben 3+4), nach
UV-Anlage, Probenhahn

QPW Buchserberg, Zufluss ND (Brunnstuben 1+2), vor
UV-Anlage, Probenhahn

QPW Buchserberg, Zufluss ND (Brunnstuben 1+2), nach
UV-Anlage, Probenhahn

QPW Buchserberg, Druckleitung, Lavabohahn

Netzstelle: Eichhof/Eichmatte (Bernstrasse West 106), bei A.
Fischer

Netzstelle: Brugglifeld/Aarauerfeld (Bachstrasse 91), Brunnen
Netzstelle: Lindenfeld (Zollweg 12), (Brunnen)

Netzstelle: Fraumatte (Fraumatteweg 1A)

Netzstelle: Buhalde (Buhaldeweg 5)

Netzstelle: Steinfeld (Buchserstrasse 20), Altersheim
Netzstelle: Bernstrasse Ost 4, Waschtrog
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_ Verwendurig

Trinkwasser
Rohwasser

Trinkwasser
Rohwasser
Trinkwasser

Trinkwasser
Rohwasser

Trinkwasser
Rohwasser
Trinkwasser

Trinkwasser
Trinkwasser

Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser

) & )
Parameter GPW 2 . QPW Obertel, 2 QPW Obertel, =
Distelmatten, % Zufluss HD, v. % Zufluss HD, n. %
Probenhahn i= 2 uv E L uv 5 2
23-01956-001 $ £ 23-01956-002 $ ¢ 23-01956-003 o
E{’V(?]ssertemperatur 12.2 ext. 9.1 ext. 9.1 ext.
Ergiebigkeit 3530 ext g1 st &t

[I/min]
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) o) )
QPW Obertel, 2 QPW Obertel, 2 QPW Obertel, )
Zufluss ND,v. = Zufluss ND, n. =3 Lavabohahn =
Uy Egou ER: e
23-01956-004 § £ 23-01956-005 $ 2 23-01956-006 b2
\[{’V&sseﬁemperatur 97 ext g7 ext 9.1 o 0:5-25
Ergiebigkeit
[V/min] e 14Qsest.
) ) )
QPW 2 QPW 2 QPW 2
Buchserberg, % Buchserberg, % Buchserberg, %
HD 3+4, v. UV t £ HD3+4,n. UV t £ ND1+2,v.UV £ e
23-01956-007 & £ 23-01956-008 S £ 23-01956-009 22
E{)Véa]ssertemperatur 8.9 ext &) it Gk
Ergiebigkeit
[I/min] 54 ext. B4 ext. 46 ext.
) ) )
QPwW = QPW 2 Netz: 2
Buchserberg, % Buchserberg, % Eichhof/Eichmat %
ND 1+2, n. UV £ £ Lavabohahn 5L te .0
23-01956-010 & £ 23-01956-011 $ £ 23-01956-012 2 2
}{)Véalssertemperatur 9.0 ext g ek 0:5-25 10.8 oxt 0:5-25
Ergiebigkeit
[/min] a8 o
) ) )
Netz: =) Netz: 2 Netz: Fraumatte 2
Briigglifeld = Lindenfeld, = =
S 2 Brunnen t e =g
23-01956-013 & £ 23-01956-014 & £ 23-01956-015 a2
E{’V(?]ssertemperatur 143 ot 0:5-25 117 ot 0:5-25 9.3 ext 0:5-25
Ergiebigkeit
[I/min]
o ) )
Netz: Buhalde, 2 Netz: Steinfeld, 2 Netz: 2
Brunnen % Altersheim % Bernstrasse Ost %
£ £e £
23-01956-016 S £ 23-01956-017 @ 2 23-01956-018 g 2
E{’V&ssertemperatur 14,98k 0:5-25. 1.7 oxt 0:5-25 102 ext 0:5-25
Ergiebigkeit
[I/min]

ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.
O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten

Leitlinien
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Vor Ort gemessene

grundwasser- GPW %

spezifische Parameter Distelmatten, ?E)
Probenhahn t L
23-01956-001 fht

Ruhewasserspiegel

(m 0. M] 392.30 et

ext. = Messwert wurde nicht durch das AVS bestimmt.

Mikrobiologische
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& ) o
Untersuchungs- GPW 2  QPWObertel, 2  QPWObertel, 2
ergebnisse Distelmatten, = Zufluss HD,v. =2 Zufluss HD,n. 2
Probenhahn E g U 52 uw s 2
23-01956-001 $ £ 23-01956-002 & £ 23-01956-003 3 2
Aerobe mesophile Keime o H =100 2 e H=20
[KBE/mI]
Enterokokken H=nn 0 <100 H=nn
[KBE/100 ml] nn nt an
Escherichia coli H=nn 0 <100 H=nn
[KBE/100 ml] Al n i
Coliforme Keime O=nn 0 <100 O=nn
[KBE/100 ml] ALl nn i
) ) o
QPW Obertel, 2 QPW Obertel, 2 QPW Obertel, =
Zufluss ND, v. 2 Zufluss ND,n. 2 Lavabohahn =
uv ER ER: ' ER:
23-01956-004 $ £ 23-01956-005 S £ 23-01956-006 3 g
Aerobe mesophile Keime o o H=20 il H =300
[KBE/mI]
Enterokokken 0 <100 H=nn H=nn
[KBE/100 ml] nn i} L
Escherichia coli 0 <100 H=nn H=nn
[KBE/100 ml] nn iy no
Coliforme Keime 0 <100 O=nn O=nn
[KBE/100 m]] nn nn on
) ) )
QPW = QPW 2 QPW 2
Buchserberg, % Buchserberg, % Buchserberg, %
HD 3+4, v. UV = L HD3+4,n. UV = L ND1+2,v. UV E 2
23-01956-007 & 2 23-01956-008 $ £ 23-01956-009 3 g
Aerobe mesophile Keime H=20
[KBE/ml] 1 1 nn
Enterokokken 0 <100 H=nn 0 <100
[KBE/100 ml] nn nn L
Escherichia coli : 0 <100 H=nn 0 <100
[KBE/100 ml] - an L
Coliforme Keime 0 <100 O=nn 0 <100
nn nn

[KBE/100 ml] nn
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& I ' )
QPW 2 QPW 2] Netz: 2
Buchserberg, % Buchserberg, % Eichhof/Eichmat %
ND 1+2, n. UV £ 1:’% Lavabohahn t % te t g
23-01956-010 @ S 23-01956-011 @ = 23-01956-012 g ¢
Aerobe mesophile Keime H=20 H =300 H =300
[KBE/mI] nn nn 9
.Enterokokken H=nn H=nn H=nn
[KBE/100 ml] nn Al o
Escherichia coli H=nn H=nn H=nn
[KBE/100 ml] nn nn Ll
Coliforme Keime O=nn O=nn O=nn
[KBE/100 mi] nn 0 j A
) ) )
Netz: 2 Netz: Fraumatte 2 Netz: Buhalde, 2
Lindenfeld, % % Brunnen %
Brunnen t Q s o t Q2
5 = 5 S 3 =
23-01956-014 © 2 23-01956-015 $ £ 23-01956-016 R
Aerobe mesophile Keime 6 H = 300 12 H =300 i H =300
[KBE/ml]
Enterokokken H=nn H=nn H=nn
[KBE/100 ml] g, L byt
Escherichia coli H=nn H=nn H=nn
[KBE/100 ml] nn 11 L «
Coliforme Keime O=nn O=nn O=nn
[KBE/100 ml] nn lg n
& I
Netz: Steinfeld, 2 Netz: 2
Altersheim % Bernstrasse Ost %
B e
23-01956-017 & £ 23-01956-018 2 £
Aerobe mesophile Keime H =300 H =300
[KBE/mI] 1 nn
Enterokokken ] H=nn H=nn
[KBE/100 ml] : il UL
Escherichia coli H=nn H=nn
[KBE/100 ml] AL Ll
Coliforme Keime O=nn O=nn
[KBE/100 ml] ’ Ll Al

nn = nicht nachweisbar

H = Hochstwert / Mindestanforderung geméss Verordnung des EDI tber Trinkwasser sowie Wasser in
offentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien
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Physikalisch-
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Kohlenstoff (DOC) [mg/l]

s o ) &
chemische GPW 2 QPW Obertel, 2 QPW Obertel, >
Untersuchungs- Distelmatten, = Zufluss HD, v. 2 Zufluss ND,v. =

_ergebnisse Probenhahn t g uw t g uv t g
23-01956-001 $ £ 23-01956-002 $ £ 23-01956-004 3 ¢
Trib NTU <
ribung [ ] 01 0<0.5 01 0<0.5 01 0<0.5
H-Wert bei 10 °C
p e el 79 0:6.8-8.2 7.4 0:6.8-82 7 0:6.8-8.2
Leitfahigkeit, elektrische, 0: 200 - 0: 200 - 0: 200 -
bei 25 °C [uS/cm] 681 800 600 800 619 800
Sa b h I
aureverbrauch [mmol/l] 6.13 6.17 6.45
geloster organischer H=20 H=20 H=20
Kohlenstoff (DOC) [mg/l] 0.4 0.3 0.3
I )
QPW 2 QPW 2
Buchserberg, % Buchserberg, %
HD3+4,v.UV £ & ND1+2,v.UV T @
23-01956-007 & ¢ 23.01956-0090 S ¢
Triib NTU <
ribung [ ] 01 0<0.5 01 0<0.5
H-Wert bei 10 °C
p e el 76 0:6.8-8.2 74 0:6.8-8.2
Leitfahigkeit, elektrische, 0: 200 - 0: 200 -
bei 25 °C [uS/cm] 564 800 615 T
Sa b h I
aureverbrauch [mmol/l] 571 6.42
et 5ok 5 =
geloster organischer 0.3 H=2.0 0.3 H=2.0

H = Héchstwert / Mindestanforderung geméss Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
6ffentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)
O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten

Leitlinien
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Mineralisation

8 von 12

[mg/l]

GPW §’ QPW Obertel, % QPW Obertel, %
Distelmatten, % Zufluss HD, v. % Zufluss ND, v. %
Probenhahn 52 u 5L u 2
23-01956-001 $ £ 23-01956-002 $ 2 23-01956-004 g ¢
F?&?O”athé"e 30.7 30.9 323
e 33.4 33.6 34.8
‘{\lrs\ér/iﬁjm 16.2 0<20.0 39 o] <éo.0 B 0<20.0
ﬁgzr 3.0 0<5.0 10 0<5.0 15 0<5.0
{\:La;;/lriesium 13.7 0<125.0 274 0<125.0 305 0<125.0
e 111 90 89
f\ng,?](’”i“m <004 |Gt <004 ATee 2004  bEns
| [Cr\':gl;/)l?d 207 0<20.0 31 0<20.0 28 0<20.0
[Snl:gﬁ]t 17 0 <50 30 0 <50 26 0 <50
mg/rlc])gencarbonat 371 373 391
Ex\?;%e S 7.510 6.910 7.146
[?;’V";mf Aeleen 7.456 6.884 7.140
lonenbilanz 0.993 gbg.éaso - 0.996 ?ngso - 0.999 %2350 =
Nitrit <0.002 3283108
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) I
QPW 2 QPW 2
Buchserberg, % Buchserberg, %
HD 3+4, v. UV t £ ND1+2,v.UV t e
23-01956-007 ® £ 23-01956-009 s
Karbonatharte
[°fH] 28.6 82,1
Gesamtharte
i 315 34.6
Natrium 0 <20.0 0<20.0
[mg/l] 2.8 3.1
Kalium 0<5.0 0<5.0
I[&:fglr]\esium 6.0 0<125.0 30.6 0 <125.0
Calcium
Ammonium H=0.10 : H=0.10
[mg/l] <0.04 0<0.05 <0.04 0 <0.05
Chlorid 0 <20.0 0 <20.0
Sulfat 0 <50 0 <50
[ma/l] 28 23
Hydrogencarbonat
L 345 389
S Ani
mﬁ‘;‘;{,‘,}f nipll 6.452 7.088
Summe Kationen
[mvall] 6.450 7.085
| bil : 0.950 - :0.950 -
onenbilanz 1.000 ?02(?50 1.000 ?ng?so
Nitrit
[mg/l]

H = Héchstwert / Mindestanforderung gemass Verordnung des EDI tber Trinkwasser sowie Wasser in
offentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméass technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) lagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

Nitratbestimmung

& & &

GPW o QPW Obertel, o QPW Obertel, o

Distelmatten, % Zufluss HD, v. %- Zufluss ND, v. %
Probenhahn 1:‘-, 2 uv ‘g g uv ‘5—‘ 2
23-01956-001 $ £ 23-01956-002 $ £ 23-01956-004 2 2

Nitrat [mg/I 5 = z
Lt L 31 ey 5 i 8 ha
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I3 & N
QPW ©  aPw S Netz: S
Buchserberg, % Buchserberg, % - Eichhof/Eichmat %
HD 3+4, v. UV ‘E 2 ND 1+2, v. UV ‘g g te g .‘é’
Q £ o O o O
Fay 23-01956-007 % = 23-01956-009 m = 23-01956-012 m =
Nitrat [mg/I] H =40 H =40 H =40
8 0<25 11 0 <25 8 0<25
) N
Netz: 2 Netz: 2
Brigglifeld % Bernstrasse Ost %
t 8 4 T O
=3 E 3 E
2301956013 & & 23.01956-018 & 2
Nitrat [mg/I] H =40 H=40
28 0 <25 21 0 <25

H = Héchstwert / Mindestanforderung gemass Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
offentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Elementanalyse

)
GPW 2
Distelmatten, %
Probenhahn % %
23-01956-001 m =
Eisen (ICP-OES) H =200
g/l <10 - | o
Mangan (ICP-OES H =50
gan | ) <5.0 0 <20

[hg/l

H = Hochstwert / Mindestanforderung gemass Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
offentlich zuganglichen Bédern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) lagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

Sensorische

a ) a
Untersuchungs- GPW = QPW Obertel, 2 QPW Obertel, 2
ergebnisse Distelmatten, % Zufluss HD, v. % Zufluss ND, v. %
Probenhahn = L uv t L uv £ e
23-01956-001 8 ¢ 23-01956-002 @ 2 23-01956-004 g ¢
Farbung nicht vorhanden A=nicht  nicht vorhanden A=nicht nicht vorhanden A = nicht
vorhanden vorhanden vorhanden
Bodensatz nicht vorhanden A = nicht vorhanden A =nicht vorhanden A= nicht
vorhanden braun-graue, flockige vorhanden braun-graue, flockige Vothanden
Geruch unauffallig A= unauffalig A= unauffallig A=

unauffallig unauffallig unauffallig
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) )
QPW =2 QPW 2
Buchserberg, % Buchserberg, %
HD 3+4, v. UV 1= L ND1+2,v.UV g 2
23-01956-007 P £ 23-01956-009 s L
Farbung nicht vorhanden A=nicht nicht vorhanden A = nicht
vorhanden vorhanden
Bodensatz nicht vorhanden A=nicht  nicht vorhanden A = nicht
vorhanden vorhanden
Geruch ' unauffallig A= unauffallig A=
unauffallig unauffallig

A = Anforderung geméss der Verordnung des EDI {iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen
Badern und Duschanlagen (TBDV)

Fliichtige halo-

genierte GPW é”
Kohlenwasser- Distelmatten, =
stoffe (FHKW) Probenhahn £ g
23-01956-001 DR

Trichl th /l <0.
richlormethan [pg/l] <0.040 0<0.10
1,1,1-Trichlorethan [pg/l] 0.090 0<0.10
Tetrachlormethan [ug/l] 40,0050 g p 5,100
Trichloreth /l :

richlorethen [pg/l] SO 0<0.10
Tetrachloreth /l <0.

etrachlorethen [ug/l] 0.020 0<0.10
Summe der nachgewiesenen H 3 10
FHKW (C1-C3) [ug/l] 0.11

H = Hochstwert / Mindestanforderung geméass Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
offentlich zuganglichen Badern und Duschanlagen (TBDV)

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien ;

Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) lagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
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Pflanzenschutz-

mittelriickstédnde GPW (é’
Distelmatten, %
Probenhahn g 2 ’
23-01956-001 3 g
4-Hydroxy-Chlorothalonil 0<0.10
Chlorothalonilsulfonsaure - 0 <0.10
R417888 [ug/l] 0.091
Chlorothalonil-Metabolit 0<0.10
R471811 [pg/l] 0.35
Chlorothalonil-Metabolit 0<0.10
R611968 [ug/l] <0.020
Chlorothalonil-Metabolit 0<0.10
SYN507900 [ug/l] <0.020
Chlorothalonil-Metabolit 0<0.10
SYN548580 [ug/l] <0.020

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien :
Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) lagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.

Einzelheiten zu den Untersuchungen kénnen auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur
Beurteilung der Konformitat ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgefiihrt. Die Ergebnisse beziehen
sich auf die gepriiften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung fiir aussagekraftige Laboranalysen. Bei
Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte Durchfiihrung der
Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.



